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深圳市虹彩检测技术有限公司

检 测 报 告

检测项目： 室内空气

委托单位： 泰祥汽车配件（深圳）有限公司

受检单位： 泰祥汽车配件（深圳）有限公司

单位地址： 深圳市龙岗区坪地镇富平中路八号

检测日期： 2018/5/12-2018/5/18

报告日期： 2018/5/18

深圳市虹彩检测技术有限公司
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编 写：

复 核：

签 发： 职 务：实验室经理

签发日期：

说明：

1、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责任，并对委托单位所提供的样品

和技术资料保密。

2、本报告只适用于检测目的范围。

3、本报告只对本次采样/送检样品的检测结果负责，本次采样的检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条

件下项目测值，本送检样品的检测结果仅代表我司接到样品的项目测值，报告中所附限值标准均由客户

提供，仅供参考。

4、本报告涂改、增删无效，无审核、审定（签发）人签字无效，报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无

效，无计量认证 章无效。

5、未经本公司书面批准，不得复制或部分复制本检测报告。本报告复印件须加盖本公司印章方有效。

6、对本报告若有疑问，请向质量部查询，来函来电请注明报告编号。对检测结果若有异议，应于收到本报

告之日起五日内向本公司质量部提出复测申请，逾期不予受理。对于性能不稳定、不易留样的样品，恕

不受理。

7、除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。

8、本报告未经同意不得作为商业广告使用。

本机构通讯资料：

联系地址：深圳市龙岗区龙平西路鹏利泰工业 D栋 3层
邮政编码：518116
联系电话：0755-84616666
传 真：0755-89594380
网 址：http://www.hct-test.com 电子邮件：hongcai@ hct-test.com
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检测结果
一、样品名称：室内空气

1、采样

序号 采样日期 样品编号 采样点 采样人员

1 2018年5月12日 SQ18051180822-01~03 3F公共洗漱房空气检测点

陈裕泽

田宏平

2 2018年5月12日 SQ18051180822-04~06 3F卫生间空气检测点

3 2018年5月12日 SQ18051180822-07~09 3F更衣室空气检测点

4 2018年5月12日 SQ18051180822-10~12 3F B311宿舍空气检测点

5 2018年5月12日 SQ18051180822-13~15 4F B411宿舍空气检测点

6 2018年5月12日 SQ18051180822-16~18 4F A410宿舍空气检测点

7 2018年5月12日 SQ18051180822-19~21 4F A401宿舍空气检测点

8 2018年5月12日 SQ18051180822-22~24 4F B407宿舍空气检测点

9 2018年5月12日 SQ18051180822-25~27 5F B506宿舍空气检测点

10 2018年5月12日 SQ18051180822-28~30 5F公共洗漱房空气检测点

11 2018年5月12日 SQ18051180822-31~33 5F更衣室空气检测点

12 2018年5月12日 SQ18051180822-34~36 5F卫生间空气检测点

13 2018年5月12日 SQ18051180822-37~39 5F B504宿舍空气检测点

2、检测结果

序号 采样点 检测项目 结果 单位

《中华人民共和国国家标

准 室内空气质量标准》

（GB/T 18883-2002）表 1

1
3F公共洗漱房空气

检测点

温度 27.4 ℃
夏季空调 22~28
冬季采暖 16~24

相对湿度 73.9 %
夏季空调 40~80
冬季采暖 30~60

氨 0.16 mg/m3 0.20 (1小时均值)

苯 0.025(L) mg/m3 0.11 (1小时均值)

甲苯 0.05(L) mg/m3 0.20 (1小时均值)

二甲苯 0.1(L) mg/m3 0.20 (1小时均值)

TVOC 0.65 mg/m3 0.60 (8小时均值)

甲醛 0.03 mg/m3 0.10 (1小时均值)
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序号 采样点 检测项目 结果 单位

《中华人民共和国国家标

准 室内空气质量标准》

（GB/T 18883-2002）表 1

2
3F卫生间空气检测

点

温度 27.5 ℃
夏季空调 22~28

冬季采暖 16~24

相对湿度 75.6 %
夏季空调 40~80

冬季采暖 30~60

氨 0.29 mg/m3 0.20 (1小时均值)

苯 0.025(L) mg/m3 0.11 (1小时均值)

甲苯 0.05(L) mg/m3 0.20 (1小时均值)

二甲苯 0.1(L) mg/m3 0.20 (1小时均值)

TVOC 2.52 mg/m3 0.60 (8小时均值)

甲醛 0.11 mg/m3 0.10 (1小时均值)

3
3F更衣室空气检测

点

温度 27.4 ℃
夏季空调 22~28

冬季采暖 16~24

相对湿度 75.4 %
夏季空调 40~80

冬季采暖 30~60

氨 0.17 mg/m3 0.20 (1小时均值)

苯 0.025(L) mg/m3 0.11 (1小时均值)

甲苯 0.05(L) mg/m3 0.20 (1小时均值)

二甲苯 0.1(L) mg/m3 0.20 (1小时均值)

TVOC 1.19 mg/m3 0.60 (8小时均值)

甲醛 0.15 mg/m3 0.10 (1小时均值)

4
4F B311宿舍空气检

测点

温度 27.7 ℃
夏季空调 22~28

冬季采暖 16~24

相对湿度 74.4 %
夏季空调 40~80

冬季采暖 30~60

氨 0.22 mg/m3 0.20 (1小时均值)

苯 0.025(L) mg/m3 0.11 (1小时均值)

甲苯 0.05(L) mg/m3 0.20 (1小时均值)

二甲苯 0.1(L) mg/m3 0.20 (1小时均值)

TVOC 0.42 mg/m3 0.60 (8小时均值)

甲醛 0.04 mg/m3 0.10 (1小时均值)
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序号 采样点 检测项目 结果 单位

《中华人民共和国国家标

准 室内空气质量标准》

（GB/T 18883-2002）表 1

5
4F B411宿舍空气检

测点

温度 27.3 ℃
夏季空调 22~28

冬季采暖 16~24

相对湿度 74.7 %
夏季空调 40~80

冬季采暖 30~60

氨 0.17 mg/m3 0.20 (1小时均值)

苯 0.025(L) mg/m3 0.11 (1小时均值)

甲苯 0.05(L) mg/m3 0.20 (1小时均值)

二甲苯 0.1(L) mg/m3 0.20 (1小时均值)

TVOC 0.37 mg/m3 0.60 (8小时均值)

甲醛 0.04 mg/m3 0.10 (1小时均值)

6
4F A410宿舍空气检

测点

温度 27.1 ℃
夏季空调 22~28

冬季采暖 16~24

相对湿度 75.0 %
夏季空调 40~80

冬季采暖 30~60

氨 0.11 mg/m3 0.20 (1小时均值)

苯 0.025(L) mg/m3 0.11 (1小时均值)

甲苯 0.21 mg/m3 0.20 (1小时均值)

二甲苯 0.1(L) mg/m3 0.20 (1小时均值)

TVOC 0.81 mg/m3 0.60 (8小时均值)

甲醛 0.01(L) mg/m3 0.10 (1小时均值)

7
4F A401宿舍空气检

测点

温度 27.2 ℃
夏季空调 22~28

冬季采暖 16~24

相对湿度 73.8 %
夏季空调 40~80

冬季采暖 30~60

氨 0.16 mg/m3 0.20 (1小时均值)

苯 0.025(L) mg/m3 0.11 (1小时均值)

甲苯 0.05(L) mg/m3 0.20 (1小时均值)

二甲苯 0.1(L) mg/m3 0.20 (1小时均值)

TVOC 1.35 mg/m3 0.60 (8小时均值)

甲醛 0.04 mg/m3 0.10 (1小时均值)
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序号 采样点 检测项目 结果 单位

《中华人民共和国国家标

准 室内空气质量标准》

（GB/T 18883-2002）表 1

8
4F B407宿舍空气检

测点

温度 27.3 ℃
夏季空调 22~28

冬季采暖 16~24

相对湿度 74.9 %
夏季空调 40~80

冬季采暖 30~60

氨 0.08 mg/m3 0.20 (1小时均值)

苯 0.025(L) mg/m3 0.11 (1小时均值)

甲苯 0.05(L) mg/m3 0.20 (1小时均值)

二甲苯 0.1(L) mg/m3 0.20 (1小时均值)

TVOC 0.51 mg/m3 0.60 (8小时均值)

甲醛 0.06 mg/m3 0.10 (1小时均值)

9
5F B506宿舍空气检

测点

温度 27.2 ℃
夏季空调 22~28

冬季采暖 16~24

相对湿度 75.3 %
夏季空调 40~80

冬季采暖 30~60

氨 0.18 mg/m3 0.20 (1小时均值)

苯 0.025(L) mg/m3 0.11 (1小时均值)

甲苯 0.05(L) mg/m3 0.20 (1小时均值)

二甲苯 0.1(L) mg/m3 0.20 (1小时均值)

TVOC 0.56 mg/m3 0.60 (8小时均值)

甲醛 0.03 mg/m3 0.10 (1小时均值)

10
5F公共洗漱房空气

检测点

温度 27.9 ℃
夏季空调 22~28

冬季采暖 16~24

相对湿度 76.5 %
夏季空调 40~80

冬季采暖 30~60

氨 0.22 mg/m3 0.20 (1小时均值)

苯 0.025(L) mg/m3 0.11 (1小时均值)

甲苯 0.05(L) mg/m3 0.20 (1小时均值)

二甲苯 0.1(L) mg/m3 0.20 (1小时均值)

TVOC 0.48 mg/m3 0.60 (8小时均值)

甲醛 0.02 mg/m3 0.10 (1小时均值)
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序号 采样点 检测项目 结果 单位

《中华人民共和国国家标

准 室内空气质量标准》

（GB/T 18883-2002）表 1

11
5F更衣室空气检测

点

温度 27.1 ℃
夏季空调 22~28

冬季采暖 16~24

相对湿度 73.2 %
夏季空调 40~80

冬季采暖 30~60

氨 0.21 mg/m3 0.20 (1小时均值)

苯 0.025(L) mg/m3 0.11 (1小时均值)

甲苯 0.05(L) mg/m3 0.20 (1小时均值)

二甲苯 0.1(L) mg/m3 0.20 (1小时均值)

TVOC 0.84 mg/m3 0.60 (8小时均值)

甲醛 0.07 mg/m3 0.10 (1小时均值)

12
5F卫生间空气检测

点

温度 27.8 ℃
夏季空调 22~28

冬季采暖 16~24

相对湿度 75.4 %
夏季空调 40~80

冬季采暖 30~60

氨 0.11 mg/m3 0.20 (1小时均值)

苯 0.025(L) mg/m3 0.11 (1小时均值)

甲苯 0.05(L) mg/m3 0.20 (1小时均值)

二甲苯 0.1(L) mg/m3 0.20 (1小时均值)

TVOC 0.71 mg/m3 0.60 (8小时均值)

甲醛 0.04 mg/m3 0.10 (1小时均值)

13
5F B504宿舍空气检

测点

温度 27.2 ℃
夏季空调 22~28

冬季采暖 16~24

相对湿度 75.5 %
夏季空调 40~80

冬季采暖 30~60

氨 0.04 mg/m3 0.20 (1小时均值)

苯 0.025(L) mg/m3 0.11 (1小时均值)

甲苯 0.85 mg/m3 0.20 (1小时均值)

二甲苯 0.1(L) mg/m3 0.20 (1小时均值)

TVOC 1.32 mg/m3 0.60 (8小时均值)

甲醛 0.02 mg/m3 0.10 (1小时均值)

备注：“(L)”表示检验数值低于方法最低检出限，以所使用的方法检出限值报出。



报告编号：SZE18051180822

第 8 页 共 8 页

床

▲

床

柜

洗手池

▲

3、采样点示意图

报告说明
检测项目 检测方法 方法标准号 检测仪器名称及型号 方法检出限 检测人员

苯

气相色谱法 GB 11737-1989 GC-2010plus
0.025 mg/m3

曾庆业甲苯 0.05 mg/m3

二甲苯 0.1 mg/m3

TVOC 气相色谱法
GB/T 18883-2002

附录 C
GC-2010plus

5×10-4

mg/m3 曾庆业

甲醛
酚试剂分光

光度法

GB/T 18204.2-2014
（7.2）

可见分光光度计

VIS-723N
0.01 mg/m3 陈小英

温度 温度计法
GB/T 18204.1-2013

（3.1） 温湿度计 TES-1360A — 田宏平

相对湿度 干湿球法
GB/T 18204.1-2013

（4.1） 温湿度计 TES-1360A — 田宏平

氨
靛酚蓝分光光度

法

GB/T 18204.2-2014
（8.1）

可见分光光度计

VIS-723N
0.01 mg/m3 黄冰冰

备注：“—”表示无规定。

***报告结束***

更衣室

注：所有公共洗漱房、卫生间、更衣室、宿舍房规格一致，采样点位相对一致。

宿舍房

床

卫生间

▲

床

柜

公共洗漱房

洗衣机

▲
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